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Introduzione 

 

La presente relazione analizza lo stato attuale della Piscina Azzurra di Castelfiorentino (FI) e 

individua gli interventi necessari al fine di adeguare la struttura alla normativa antincendio e alla 

normativa sismica. 

 

L’area d’intervento: inquadramento del contesto, fattibilità, vincoli 

 

La Piscina Azzurra di Castelfiorentino (FI) è situata lungo via Duca D’Aosta, nelle immediate 

vicinanze dell’I.S.I.S.S. “Federigo Enriques”.  

 

 
 

L’intorno è caratterizzato dalla presenza di edifici di impianto relativamente recente, 

comprendente vari edifici destinati a strutture scolastiche e sportive, oltre a fabbricati in gran 

parte di tipo residenziale, e ampi spazi verdi. 

Il lotto di intervento comprende anche le aree esterne destinate a parcheggio e a verde 

attrezzato. 

Nel complesso l’edificato limitrofo appare come assolutamente privo di caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche di rilievo. 

L’edificio è collocato all’interno di un’area recintata, a cui si accede o tramite via Duca 

D’Aosta (accesso carrabile e pedonale) o dall’Istituto Scolastico tramite un cancello pedonale. 

L’area d’intervento è normata dall’art. 81 UTOE 2 delle NTA del Regolamento Urbanistico 

“Zona scolastica e sportiva” ed è identificata catastalmente nel foglio 50, mappale 1226; l’area non 

ricade nell’ambito delle zone soggette a vincolo idrogeologico né paesaggistico. 

Non si rilevano quindi elementi ostativi rispetto alla fattibilità dell’intervento. 

Dimensioni di massima piscina:  

Superficie utile netta mq 1300 circa 
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Volume utile netto mc 11000 circa. 

 

Sopralluogo e documentazione fotografica 
 

Prima di procedere con lo sviluppo dell’idea progettuale è stato effettuato un sopralluogo e 

un rilievo presso l’area oggetto di intervento, in maniera da raccogliere tutti gli elementi utili per 

una corretta valutazione in merito alla fattibilità dell’intervento, mettere in luce potenzialità e nodi 

critici, sviluppare adeguatamente il quadro conoscitivo globale e considerare le possibili 

alternative di progetto. 

Le foto seguenti illustrano lo stato attuale dell’edificio e dell’area di intervento. 

 

 
Foto 1_Vista d’insieme (prospetto nord) 

 
 

 
Foto 2_l’ingresso alla piscina per gli spettatori (prospetto nord) 
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Foto 3_dettaglio della struttura a sbalzo degli infissi (prospetto nord) 

 
 

 
Foto 4_la zona delle vasche 
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DESCRIZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L’ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

 

 
 

Gli interventi in oggetto riguarderanno lo smontaggio e la sostituzione della copertura della 

zona delle vasche della piscina (individuata in rosso nell’immagine superiore).  

Nella soluzione individuata le lavorazioni da eseguire sono: 

• Smontaggio e rimozione della struttura di copertura esistente della piscina; 

• Smontaggio e accantonamento degli infissi esistenti (struttura verticale e inclinata); 

• Sostituzione del profilo metallico ammalorato; 

• Realizzazione struttura esterna al fabbricato a sostegno della copertura; 

• Installazione di Brise Soleil orizzontali nella fascia alta dei prospetti. 

 

La proposta sviluppata nello Studio di Fattibilità Preliminare si prefigge l’obiettivo di 

migliorare l’edificio da un punto di vista sismico e di sicurezza antincendio, permettendo di 

ottenere il completo adeguamento dell’intero fabbricato. 

Nel progetto sono inoltre state individuate delle soluzioni in grado di migliorare il comfort 

interno del fabbricato, attraverso lo studio di un sistema di protezione dal sole tramite 

l’inserimento di brise soleil, in grado di offrire, al contempo, una valorizzazione complessiva 

dell’intera facciata, tramite un elemento di design di grande impatto.  

In questo modo l’intervento di realizzazione della nuova copertura, oltre a rendere il 

fabbricato completamente rispondente alla normativa sismica e alla normativa antincendio, 

permetterà di ottenere un fabbricato dall’aspetto nuovo, più curato e di migliore qualità. 
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Lo stato attuale 

Attualmente la zona delle vasche ha una copertura sorretta da una struttura in tubolari in 

acciaio, che versa in pessime condizioni di conservazione, ammalorata dal tempo e dalla mancanza 

di interventi di manutenzione, e che inoltre non risulta adeguata alle prescrizioni previste dalla 

normativa antincendio. La copertura è già stata soggetta a interventi di miglioramento sismico, 

tramite la realizzazione di rinforzi con collari in acciaio, che risultano però anch’essi deteriorati.  

La copertura svolge inoltre la funzione di sostenere la fascia vetrata di infissi inferiore, una 

struttura in alluminio verniciato e vetri con andamento in parte verticale e in parte inclinato.  

Altra problematica riscontrata nella struttura di 

copertura riguarda la barra metallica a sezione scatolare 

rettangolare che costituisce elemento di ancoraggio 

dell’infisso esterno alla struttura portante della piscina, 

realizzata in metallo verniciato, non zincato. 

La presenza di livelli di umidità elevata, le alte 

temperature e le condizioni ambientali presenti nella piscina 

hanno favorito un graduale deterioramento delle strutture. 

La vernice protettiva si è progressivamente lesionata e 

distaccata, lasciando esposto il sottostante metallo che è 

stato aggredito dalla ruggine. 

Questa si è propagata a tutta la struttura con lesioni 

notevoli e corrosione diffusa e importante che ha, in alcuni 

casi, completamente sbriciolato la barra. 

I profili scatolari di sostegno sono in tutto tre: due ben 

visibili dall’interno della piscina e uno nascosto e non a vista 

in quanto posto al di sotto della mantellina di testata della 

gronda. 

Sono stati eseguiti sul posto saggi e verifiche, condotte 

anche tramite l’utilizzo di cestelli che hanno permesso di 

avere una visione completa di tutta la struttura, anche del 

profilo scatolare di gronda. Tramite questi sondaggi è stata 

imposta l’immediata chiusura della struttura natatoria e 

dell’area esterna circostante a quest’ultima, in quanto non 

sicura e soggetta a possibili crolli. 
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Immagini di dettaglio del livello di degrado dei profili scatolari di sostegno. 

  

Il progetto 

Il progetto prevede la completa demolizione della copertura esistente, che sarà sostituita 

da una nuova copertura piana, sorretta da una struttura indipendente su pilastri posti 

esternamente al fabbricato. Dato che gli infissi perimetrali vetrati sono ancorati alla struttura di 

copertura -come evidenziato nell’analisi dello stato attuale- si prevede lo smontaggio anche di 

questi, che dovranno essere accantonati per il successivo rimontaggio. 

Sarà questa infatti l’occasione per sostituire la barra metallica a sezione scatolare 

rettangolare di sostegno degli infissi, che sarà realizzata con materiale adatto a resistere alle 

aggressioni chimiche dovute dal cloro. 

La nuova copertura che si andrà a realizzare avrà una struttura di sostegno esterna, 

costituita da pilastri a base quadrata disposti perimetralmente sui quattro lati della piscina.  

Nella parte alta della facciata, in corrispondenza della porzione vetrata, il progetto prevede 

l’inserimento di brise soleil su tutti i fronti dell’edificio, che avranno la duplice funzione di rendere 

esteticamente più armonioso il fabbricato e di aumentare il comfort interno per i fruitori, 

proteggendo dall’irraggiamento solare (soprattutto per i fronti sud/est/ovest) gli ambienti interni 

della zona vasche; grazie all’ombreggiamento che i frangisole sono in grado di fornire, 

miglioreranno le  condizioni climatiche interne. 

I brise soleil, disposti con un andamento orizzontale, saranno posti a intervalli regolari tra 

loro e saranno ancorati ai nuovi pilastri di sostegno della copertura. 

 

La scelta di non intervenire sulle strutture di copertura esistenti, ma di procedere con la 

completa sostituzione, porterà all’edificio numerosi vantaggi, sotto diversi aspetti. 
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Da un punto di vista sismico, le nuove strutture progettate offrono caratteristiche migliori 

all’edificio, considerando anche la funzione pubblica dell’edificio, dato che la piscina è legata 

all’Istituto Scolastico.  

 Per quanto riguarda la normativa antincendio saranno utilizzati materiali con elevati gradi 

di resistenza al fuoco, secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente. L’intervento da 

realizzare sull’ esistente avrebbe invece comportato l’utilizzo di vernici protettive da applicare alle 

strutture, che avrebbero implicato elevati costi di realizzazione senza al contempo apportare 

vantaggi dal punto di vista sismico e di comfort interno.  

i seguenti prezzi sono stati ottenuti sommando voci estrapolate dal 
preziario della regione toscana 2018, preziario regione umbria 
2018, DEI 2018  

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

LAVORI EDILI, PAVIMENTAZIONI  E ASSISTENZE MURARIE 

REALIZZAZIONE DI SCAVI PER  FONDAZIONI 
€ 30000 

REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE 
€ 60000 

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI 
€ 50000 

REALIZZIONE DI PILASTRATURA PER NUOVA 
COPERTURA 

€ 60000 

RIMOZIONE DI COPERTURA E PILASTRATURA 
ESISTENTE  

€ 50000 

REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA IN 
ACCIAIO 

€ 400000 

LAVORI IMPIANTISTICI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA 
ILLUMINAZIONE 

€ 30000 

OPERE DA CANALISTA 
€ 35000 

ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI 
€ 8500 

LAVORI IMPIANTISTICI 

SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI 
SOSTEGNO E ANCORAGGIO DELLA FACCIATA 
VETRATA ALLA STRUTTURA METALLICA DELLA 

PISCINA 

€ 65000 

ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI 
€ 15000 

FINITURE 

OPERE DI FINITURA 
€ 130000 

LAVORI TOTALI 

TOTALE  € 933500 
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